Palazzoli spa
Brescia — Italy

SCHEMA UNIFILARE PER TORRETTA DA MOLO

data  19/06/07

d. P.S. |v. scala materiale

toll. non quotate

disegno
voce
modello
tabella

codice P576203

=@

trattamento
3P+N+@D N° 2 interruttori
1+N 16A
—— 4,5 kA CURVA C
MAGNETOTERMICO/ DIFFERENZIALE
slieliele; Id=30mA (classe AC)

N° 2 interruttori
1+N 32A
4,5 kA CURVA C

MAGNETOTERMICO/ DIFFERENZIALE

[d=30mA (classe AC)
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LAMPADA DULUX
G23/9W 230V

INDICE DI MODIFICA

DATA FIRMA

NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA* — DIVIETO DI RIPRODUZIONE O DIFFUSIONE A TERZI




